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SISTEMA EXPERIMENTAL 

San Juan del Río, Qro. 27 al 29 de septiembre del 2017. 
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A pesar de que en el compresor se presenta la mayor aportación 

de irreversibilidad del sistema, se considera importante en 

términos del ahorro de energía y económico, buscar la 

reducción de las irreversibilidades en los otros componentes, 

sobre todo en el condensador y el evaporador. En el 

condensador es posible reducir la irreversibilidad con un menor 

calor de absorción en el cambio de fase. Mientras en el 

evaporador se conseguiría una reducción del efecto refrigerante. 

Conclusiones 



San Juan del Río, Qro. 27 al 29 de septiembre del 2017. 

De los tres flujos de agua estudiados, el de 1.0 L/s, resultó 

con la peor irreversibilidad generada en el sistema, lo cual 

implica un mayor consumo de potencia. Esto obliga a que 

en los sistemas de refrigeración se deban determinar los 

rangos del flujo (o de la carga térmica en un espacio a 

enfriar) en los cuáles se pueda operar con menor consumo 

energético. 

Conclusiones 
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