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De los resultados experimentales obtenidos y de la aplicación de la 

metodología desarrollada para evaluar al ciclo real de refrigeración se 

llega a los siguientes puntos. La presión de condensación tiende a 

mantenerse constante, a causa de que la temperatura ambiente no 

varió de manera sensible durante la experimentación Las pérdidas de 

energía totales del sistema de refrigeración se situaron en los rangos 

del 85 y 97% de la energía suministrada al compresor a través del 

motor eléctrico durante las dos horas de la experimentación, lo 

anterior indica que la refrigeración, al menos en el sistema 

experimental analizado, se realiza con un 10% de la energía 

suministrada. 

Conclusiones 
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Se encontró un punto de operación  óptimo durante los análisis a los 

tres diferentes flujos pero a la misma carga térmica, este se evalúa a 

través del COP real y los Tabla 6 Propiedades termodinámicas de la 

Válvula de Expansión. Comportamientos termodinámicos de cada 

componente Al evaluar las pérdidas de energía por cada componente 

se tiene información valiosa porque indica en cuales componentes se 

debe poner mayor atención para disminuir las pérdidas, que en este 

caso es el compresor con un 48%, mientras que el condensador es de 

27%, el evaporador es de 9% y la válvula de expansión es de 4% 

Conclusiones 
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